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in duda alguna, la novedad más relevante que se introduce en este trabajo es la presentación de una 
formulación puramente cuadrática del flujo de cargas. Originalmente, el flujo de cargas en coordenadas 
cartesianas ya es de por sí cuadrático, pero este contiene los términos cruzados del tipo 𝑥𝑖 ∗ 𝑥𝑗, lo que 
dificulta el tratamiento y convergencia del problema. En este trabajo se introduce una idea totalmente original y 
novedosa que no se había realizado hasta ahora: una formulación cuadrática del flujo de cargas, en la que no 
existen términos cruzados, denominada con las siglas FLFQ (flujo de cargas factorizado cuadrático). 
En [1] se obtuvo una solución factorizada para el flujo de cargas en coordenadas cartesianas, en la que se usaban 
logaritmos en sus ecuaciones. Esta solución originaba un problema de igualdad matemática a la hora de realizar 
logaritmos de números complejos con parte real negativa, por lo que se introdujo la idea del offset de carácter 
real como solución. Con afán de mejorar este algoritmo, en este trabajo se introduce la idea de usar un offset 
complejo. El uso de este tipo de offset se justifica en [2], con lo cual se obtendrían ciertas ventajas respecto a la 
situación anterior. 
En este proyecto primero se recordará la aparición y la formulación de los métodos factorizados para la 
resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. Una vez visto esto, se pasará a introducir la nueva variante del 
flujo de cargas que se mencionó en el párrafo inicial, la cual poseerá ciertas ventajas y desventajas que se 
observarán en el capítulo 7. 
Este trabajo concluirá con diversos estudios comparativos entre los cuatro métodos de resolución de sistemas de 
ecuaciones no lineales: el método convencional de Newton-Raphson (NR), el flujo de cargas factorizado en 
coordenadas polares (FLF), el flujo de cargas factorizado en coordenadas cartesianas (FLFRC) y el flujo de 
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na de las herramientas mas utilizadas e importantes en el área de la ingeniería eléctrica es el flujo de 
cargas o load flow, el cual consiste en obtener las condiciones de operación en régimen permanente 
de un sistema de energía eléctrica.. Concretamente, dados los consumos en cada nudo, y la potencia 
generada por los alternadores, se trata de encontrar las tensiones en los nudos y los flujos de potencia por las 
líneas y transformadores. 
En la operación diaria, constituye la base del análisis de seguridad del sistema o análisis de contingencias. Esta 
herramienta se ejecuta periódicamente para identificar posibles problemas de sobrecargas o tensiones 
inaceptables, como consecuencia de la evolución de la carga, o cuando ocurre algún cambio brusco (inesperado 
o programado) en la topología de la red. En la planificación, permite simular el estado en que se encontrarán los 
distintos escenarios que se están analizando ante una demanda estimada. En la siguiente figura (Figura 1) se 
especifica los posibles estados de un sistema eléctrico en función de la seguridad, en el que la aplicación del 











   El flujo de cargas consta básicamente de dos etapas: la primera y más decisiva consiste en obtener las tensiones 
complejas en todos los nudos eléctricos. Para este propósito no es posible utilizar las herramientas 
convencionales de análisis de circuitos lineales, porque las restricciones de contorno no se especifican en 
términos de impedancias (cargas) y fuentes de tensión (generadores) sino de potencias, lo cual conduce a un 
sistema no lineal de ecuaciones. La segunda etapa consiste simplemente en el cálculo de todas las magnitudes 
de interés, como flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, etc., lo cual es inmediato. 
El problema del flujo de cargas consiste en resolver el siguiente sistema de ecuaciones: 
𝑃𝑖




𝑖 = 1,2,… , 𝑛𝐷 + 𝑛𝐺 
𝑄𝑖




𝑖 = 1,2,… , 𝑛𝐷 
 
Y una vez resueltas las ecuaciones anteriores, es posible calcular cualquier otra magnitud eléctrica deseada. 
 U 
Figura 1. Estados de un sistema eléctrico según su seguridad 




Para resolver estas ecuaciones, el método más usado es el Método de Newton-Raphson, aunque también cabe 
destacar a su predecesor, el Método de Gauss-Seidel cuya convergencia es bastante pobre. 
En general, estos métodos consisten en encontrar el vector x que satisface el sistema no lineal 
𝑓(𝑥) = 0 (3) 
Atendiendo al método de Newton-Rapshon la ecuación (3) se aproxima por su desarrollo en serie alrededor del 
punto 𝑥𝑘: 




 es el jacobiano de 𝑓(𝑥). Partiendo del valor inicial 𝑥0 se obtienen correciones ∆𝑥𝑘 resolviendo 
el sistema lineal: 
−𝐹(𝑥𝑘)∆𝑥𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘) (5) 
y nuevos valores 𝑥𝑘+1 de: 
𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 + ∆𝑥𝑘 (6) 
  
   El proceso iterativo se detiene cuando se cumple que: 
 
𝑚𝑎𝑥𝑖 |𝑓𝑖(𝑥
𝑘)| ≤ 𝜀 
 
para un ε suficientemente pequeño (como por ejemplo, 10−5). Para valores 𝑥0 próximos a la solución, el método 
de Newton-Raphson converge cuadráticamente (cuando diverge también lo hace cuadráticamente). En el caso 
concreto del flujo de cargas, con independencia del tamaño de la red, el número de iteraciones oscila 
habitualmente entre 3 y 5 partiendo de perfil plano [3], aunque la actualización de variables de control descrita 
en [4] puede aumentar significativamente este número. 
Para casos donde la velocidad de la solución es más importante que la fiabilidad de la misma, se desarrollaron 
nuevos métodos computacionalmente menos costosos, como son el ‘Flujo de cargas en continua’ [5] y el 
‘Método desacoplado rápido’ [6] (Fast decoupled load flow method en inglés), siendo éste último el más 
popular. La principal diferencia entre estos dos métodos y el método convencional de Newton-Raphson reside 
en el tratamiento del jacobiano, el cuál se mantiene constante en las dos metodologías anteriormente citadas y 
es calculado únicamente al principio. 
   La principal ventaja del método de Newton-Raphson sobre los métodos anteriormente descritos, es que éste 
posee convergencia cuadrática cuando la solución está lo suficientemente cerca. Esto explica por qué el número 
de iteraciones suele resultar indepediente del tamaño del sistema cuando se adopta un perfil inicial plano. Sin 
embargo, si la suposición inicial no está lo suficientemente cerca de la solución, como ocurre cuando la red está 
muy cargada, el método de Newton-Raphson diverge a la misma velocidad (divergencia cuadrática), aunque el 
caso que se esté resolviendo se encuentre en zona factible. Es por ello por lo que las herramientas comerciales 
suelen permitir al usuario adoptar distintas alternativas como perfil de inicio, basadas en métodos iterativos más 
simples ( [5] y [6]). 
   En los últimos años ha emergido una aproximación muy prometedora para la solución de sistemas 
sobredeterminados gracias a la idea de desglosar el sistema no lineal original en dos subsistemas, uno de ellos 
lineal, el cual es resuelto en dos pasos [7]. 
   Recientemente ha sido demostrado que la misma idea anterior también puede ser aplicada en el problema del 
flujo de cargas (ver [8]), denomidado ‘Flujo de cargas factorizado’ (FLF), cuya convergencia es más fiable que 





cargabilidad del sistema. El FLF implica la solución de dos sistemas de ecuaciones por cada iteración, siendo el 
primero un problema lineal de mínima distancia, y el segundo, un paso similar al de Newton-Raphson. 
   La versión del anterior FLF utiliza coordenadas polares de las tensiones nodales, en [1] se desarrolla y se 
analiza el mismo método factorizado, pero usando coordenadas cartesianas (el denominado FLFRC). Esta última 
versión presenta ciertas ventajas y desventajas sobre la versión en coordenadas polares, todas ellas recogidas en 
[1]. Este método tiene como principal característica el uso de logaritmos para la resolución de sus ecuaciones, 
en este trabajo se presenta el mismo método pero cambiando la versión logarítmica por una versión cuadrática-
lineal, presentando ciertas ventajas que se verán en la sección de Resultados. 
 
 
2 REVISIÓN DEL FLF EN POLARES 
 
omo novedad de este método (FLF) se demuestra que, con una inicializacíon acertada puede converger 
fiablemente a dos tipos de soluciones, una real y otra compleja. La solución real se alcanza cuando el 
sistema se encuentra en zona factible, y la solución compleja cuando se trata de un caso infactible. En 
[9] se analizan y se prueban distintas estrategias de inicialización, con el objetivo de reducir el número de 
iteraciones en cuanto sea posible, ante distintos estados de carga en la red.     
 Formulación 
   Una forma compacta de escribir el sistema de ecuaciones del flujo de cargas por el método de Newton-Raphson 
es: 
ℎ(𝑥) = 𝑝 (7) 
donde, 
𝑝 es el vector de potencias activa y reactiva especificadas. En la expresión polar contiene la potencia 
activa inyectada en todos los nudos, menos en el nudo slack, y la potencia reactiva inyectada en todos 
los nudos de consumo (nudos PQ). Luego, el vector 𝑝 viene dado por: 
𝑝 = [𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑁−1|𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑁𝑃𝑄]
𝑇 (8) 
 
𝑥 es el vector de estado. En la formulación polar convencional contiene: ángulos de desfase de todos 
los nudos, menos el slack, y módulos de las tensiones de todos los nudos de consumo (nudos PQ). 
Luego este vector es de la forma: 
𝑥 = [𝑉1, 𝑉2, … , 𝑉𝑁𝑃𝑄|𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑁−1]
𝑇 (9) 
   Partiendo de un valor inicial, 𝑥0, el método de Newton-Raphson devuelve una solución resolviendo de forma 
iterativa el siguiente sistema: 
𝐻𝑘∆𝑥𝑘 = ∆𝑝𝑘 = 𝑝 − ℎ(𝑥𝑘) (10) 
donde ∆𝑥𝑘 = 𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘, 𝐻𝑘 es el jacobiano de ℎ(∙), calculado en el punto actual 𝑥𝑘, y ∆𝑝𝑘 es la diferencia de 
potencias o vector de residuos. 
   C 




   La solución del FLF recurre a un vector de estado ligeramente modificado, 𝑥, y requiere la introducción de 
dos vectores auxiliares, 𝑢 e 𝑦, como se ve en [8]: 
 
 El vector de estado 𝑥, compuesto por 𝑛 = 2𝑁 − 1 elementos, en el que los módulos de las tensiones 
han sido reemplazados por una expresión equivalente: 
𝑥 = [𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑁|𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑁−1]
𝑇 (11) 
donde 𝛼𝑖 = ln𝑉𝑖
2. 
 
 Vector 𝑦: 
𝑦 = {𝑈𝑖 , 𝐾𝑖𝑗, 𝐿𝑖𝑗} (12) 
donde 𝑈𝑖 = 𝑉𝑖
2 y, para cada rama que conecta el nudo 𝑖 con el nudo 𝑗, la pareja de variables 𝐾𝑖𝑗, 𝐿𝑖𝑗 
viene dada por: 
𝐾𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑉𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑗 (13) 
𝐿𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑉𝑗𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑗 (14) 
Este vector 𝑦 está compuesto por 𝑚 variables, donde 𝑚 = 2𝑏 + 𝑁, siendo 𝑏 el número de ramas y 
𝑁 el número de nudos. 
 
 Vector 𝑢, compuesto también por 𝑚 variables: 
𝑢 = {𝛼𝑖, 𝛼𝑖𝑗 , 𝜃𝑖𝑗} (15) 
donde 
𝛼𝑖𝑗 = 𝛼𝑖 + 𝛼𝑗 (16) 
𝜃𝑖𝑗 = 𝜃𝑖 − 𝜃𝑗 (17) 
   
 
   El FLF desglosa el sistema original (7) en los siguientes problemas más simples [10]: 
𝐸𝑦 = 𝑝 (18) 
𝑢 = 𝑓(𝑦) (19) 
𝐶𝑥 = 𝑢 (20) 
donde 𝐸 y 𝐶 son matrices rectangulares de tamaño 𝑛 × 𝑚 y 𝑚 × 𝑛, respectivamente, y el vector 𝑓(∙) está 
definido en términos de funciones elementales no lineales, que pueden ser fácilmente invertidas, obteniéndose 
así: 
𝑦 = 𝑓−1(𝑢) (21) 





El sistema aumentado de arriba, puede ser expresado de manera más compacta, eliminando el vector 𝑢: 
𝐸𝑦 = 𝑝 (22) 
𝐶𝑥 = 𝑓(𝑦) (23) 
   Resaltar que (22) es un sistema lineal subdeterminado, mientras que (23) es sobredeterminado. Entre las 
infinitas soluciones de (22), sólo la que satisface (23) constituye una solución para el problema original no lineal 
(7). Cuando el vector auxiliar restante 𝑦 es eliminado, se obtiene el sistema original: 
𝐸𝑓−1(𝐶𝑥) = 𝑝 (24) 
obteniendo una solución parecida al sistema original de Newton-Raphson: 
[𝐸𝐹𝑘
−1𝐶]∆𝑥𝑘 = 𝑝 − 𝐸𝑓
−1(𝐶𝑥) = ∆𝑝𝑘 (25) 
donde 𝐹 es el jacobiano de 𝑓(∙). 
 
 Algoritmo de resolución 
      Como vimos anteriormente, el FLF puede dividirse en dos problemas, uno lineal y otro no lineal. El primero 
de ellos es un problema de mínima distancia, y el último es un procedimiento muy similar al de Newton-
Raphson. Las dos fases del procedimiento surgen de la representación factorizada de sistemas no lineales, luego 
puede ser formalmente ejecutado como sigue, asumiendo la no singularidad del jacobiano ( [8], [10]): 
 
Paso 0: inicialización 
   Para un valor inicial, 𝑥0, construir 𝑦0 = 𝑓
−1(𝐶𝑥0). A diferencia del método de Newton-Raphson, en el FLF 
es posible inicializar directamente con 𝑦𝑘 = 𝑦0, pudiendo resultar ventajoso a la hora de enfrentarse a casos mas 
complejos. 
 
Paso 1:  
 
              1.1. Calcular 𝜆 resolviendo el sistema lineal, 
(𝐸𝐸𝑇)𝜆 = 𝑝 − 𝐸𝑦𝑘 (26) 
              1.2. Obtener ?̃? de: 
?̃?𝑘 = 𝑦𝑘 + 𝐸
𝑇𝜆  (27) 











Paso 2:  
 
              2.1. Obtener 𝑥𝑘+1 resolviendo: 
?̃?𝑥𝑘+1 = 𝐸?̃?
−1?̃?𝑘 (28) 
                      donde ?̃? = 𝐸?̃?−1𝐶, calculado en  ?̃?𝑘 = 𝑓(?̃?𝑘).    
2.2. Actualizar 𝑦𝑘+1 = 𝑓
−1(𝐶𝑥𝑘+1). 
2.3. Comprobar la convergencia: si ||𝑝 − 𝐸𝑦𝑘+1||∞ es lo suficientemente pequeño, entonces parar. En 
caso contrario, volver al paso 1. 
 
   En la figura de la siguiente página (Figura 2) se muestra un diagrama de flujo que recoge de manera mas visual 
toda la información anterior. 
   Cabe destacar que el coste computacional del paso 1 es muy alto, aunque si se realiza la descomposición de 
Cholesky de 𝐸𝐸𝑇 y se guarda de una iteración a la siguiente, este paso pasa a tener un coste moderado. Aún así, 
este esfuerzo extra es compensado por el paso 2, siendo este menos costoso que el paso convencional de Newton-
Raphson. En general, cada iteración (que incluye la resolución de los dos pasos anteriores) ha mostrado ser más 
rápida que el procedimiento de Newton-Raphson para problemas reales complejos y grandes [8]. 
   Además, se conoce que la matriz del jacobiano de Newton-Raphson se convierte singular cuando se alcanza 
el punto crítico o “curva de la nariz” (bifurcación). Después de ese punto, no existen soluciones físicas y el 
proceso iterativo de Newton-Raphson deja de funcionar [8]. 
   Resultados mostrados en [8] demuestran que para sistemas muy grandes, el FLF es más robusto en términos 
de convergencia que el método tradicional de Newton-Raphson, particularmente en escenarios muy cargados, 
en el borde del límite de cargabilidad. 
   Otra gran ventaja, además novedosa, del FLF es que las soluciones físicamente posibles (caso factible) pueden 
ser siempre alcanzadas en el dominio real, mientras que cuando se va superando el límite de máxima cargabilidad 




































   
 
 La importancia del perfil de tensiones inicial 
   Como se explicó en el Capítulo 1, al tratarse de un problema iterativo, es necesario empezar suponiendo una 
solución (perfil inicial), generalmente en las variables del problema (tensiones y fases).  Existen muchas 
posibilidades de perfiles iniciales, dando lugar a varias posibilidades como solución. La primera opción posible 
es que el proceso converja a una solución real, tras más o menos iteraciones. Otra posibilidad es que el proceso 
iterativo converja a soluciones físicamente imposibles o inviables, o incluso que no converja a ninguna solución, 
debido a la lejanía entre la suposición inicial y una posible solución del problema. Es por ello por lo que la 
elección de un perfil inicial correcto es muy importante, marcando la diferencia entre resolver el problema o no. 
    
Figura 2. Algoritmo de resolución del FLF 




   La elección del perfil no es trivial, debido a la cantidad de soluciones matemáticas posibles. Afortunadamente, 
en la explotación normal del sistema eléctrico, las tensiones se mantienen muy próximas al valor en por unidad 
(oscilan en una banda muy pequeña) y los desfases entre nudos adyacentes se mueven en márgenes estrechos. 
Por este motivo la elección de un perfil inicial plano es casi siempre la mejor opción para iniciar el proceso 
iterativo, y consiste en hacer 𝜃𝑖
0 = 0 para todos los nudos y 𝑉𝑖
0 = 1  (pu) para los nudos de consumo (nudos 
PQ). 
   Aunque el perfil plano funciona en la mayoría de los casos, la convergencia nunca está garantizada. Como se 
ve en [11], la única forma de saber si un valor inicial es adecuado para obtener una solución, es determinar la 
zona de atracción del perfil inicial. Estas zonas pueden ser de tres tipos: 
 
1. El perfil inicial está en el interior de la región de atracción de la solución y el método numérico converge. 
2. El perfil inicial está fuera del área de atracción de la solución. El método numérico diverge si se parte 
de dicha suposición inicial. 
3. Aunque el perfil inicial se encuentre dentro de la región de atracción, el método numérico diverge. 
 
   Desgraciadamente no es posible definir analíticamente la región de atracción, por lo que para definirla se usan 
métodos numéricos. Una forma de hacerlo es crear una malla en el plano XY, de manera que cada punto sea un 
perfil inicial distinto. Por ejemplo, se usará el eje de ordenadas como módulo de tensiones (𝑉𝑖
0) y el eje de 
abscisas como ángulo de fase (𝜃𝑖
0), en grados. Una vez que se tiene la malla con todos los perfiles iniciales, basta 
con aplicar en cada punto el método numérico escogido y representar en la misma malla el resultado en términos 
de iteraciones para analizar la convergencia. 
   A continuación, se presenta un ejemplo que pone en práctica lo dicho anteriormente (Figura 3). El sistema de 
estudio consta de dos nudos, uno de ellos es el nudo slack, por lo que el problema queda resuelto al obtener la 
tensión del otro nudo, siendo ésta de 𝑉2 = 0.9209 − 𝑗0.0913  𝑝𝑢, conociendo que su potencia compleja 
demanda es de 𝒮2 = 0.9 + 𝑗0.6   𝑝𝑢. La malla de valores iniciales que se toma es bastante amplia, el eje de 
abscisas (ángulo de fases) está comprendido entre -150 y 150 grados, y el eje de ordenadas (módulo de tensiones) 
comprende los valores desde 0 a 10 en pu.   
 
Figura 3. Sistema de 2 nudos (versión 1) 
 
   Esta idea se ha aplicado a dos métodos numéricos distintos, el primero (Figura 4) es el método convencional 
de Newton-Raphson, y el segundo (Figura 5), el FLF. Cabe destacar que la región de atracción depende del 






Figura 4. Región de atracción con el método de Newton-Raphson 
 
 
Figura 5. Región de atracción con FLF 
 
Nota: para ambos métodos se ha aplicado la misma tolerancia o criterio de convergencia, 10−5, y las dos 
figuras han sido extraídas de [12] . 
    
   Los diferentes colores significan el número de iteraciones necesarias para obtener una solución, mientras que 
la zona más oscura o marrón significa que el método no converge. 
   En la figura donde se aplica el método de Newton-Raphson (Figura 4), vemos que la región de atracción es 
bastante amplia, siendo el perfil plano (𝑉𝑖
0 = 1 + 0𝑗) el área que requiere menos iteraciones. Si la comparamos 
con la figura en la que se aplica el FLF (Figura 5) notamos que la región de atracción es enormemente más 
amplia que en el caso anterior y que la zona de no convergencia se ha reducido notablemente. También merece 
destacar que en este último caso, en general, son pocas las iteraciones que se usan para alcanzar la solución (tres 
iteraciones en una zona bastante amplia) por lo que, como conclusión, podríamos decir que el FLF tiene una 
región de atracción mucho más amplia que la del método de Newton-Raphson, y que además necesita menos 
iteraciones para alcanzar la solución. Esto último lo convierte, de nuevo, en un método más robusto y fiable que 
el método de Newton-Raphson. 




   Más adelante (Sección 3), se aplicará esta misma idea al mismo sistema, pero haciendo uso del ‘Flujo de 
Cargas Factorizado en Coordenadas Cartesianas’ (FLFRC), obteniendo distintas conclusiones muy 
interesantes. El método anteriormente nombrado, FLFRC, es un algoritmo de resolución algo distinto que el 
anterior FLF, el cual se definirá y se explicará detalladamente en el próximo capítulo. 
   Hasta ahora se ha hablado sobre la estrategia de inicialización para el flujo de cargas, concretamente para el 
caso base del sistema. Sin embargo, a medida que la cargabilidad del sistema va aumentando y usamos el método 
convencional de Newton-Raphson, el perfil inicial plano va perdiendo las ventajas que indicamos anteriormente, 
debido a que las tensiones van disminuyendo desde su valor nominal. Incluso cuando nos acercamos al límite 
de máxima cargabilidad, si empezamos con perfil plano, es muy posible que no converja a una solución. 
   Como se dijo, el FLF ofrece más rubostez que el método convencional de Newton-Raphson. Gracias a esta 
nueva técnica, adoptar un perfil plano como perfil de inicio sigue siendo una buena opción a la hora de ir 
aumentando la carga del sistema, incluso funciona bien si nos acercamos al límite de máxima cargabilidad, tal 
y como se demuestra en [9]. 
   Por otra parte, cuando superamos el límite de máxima cargabilidad del sistema, el método de Newton-Raphson 
no converge a ninguna solución, a diferencia del FLF que sí converge, obteniendo resultados con componentes 
imaginarias. En este caso, si se sigue haciendo uso del perfil inicial plano, se alcanza un número alto de 
iteraciones; sin embargo, si se usa un perfil inicial con una cierta componente imaginaria, como se demuestra en 
[9], mejora bastante el comportamiento del FLF ante casos infactibles (mas allá del límite de máxima 
cargabilidad), reduciendo el número de iteraciones. A continuación se exponen algunos ejemplos recogidos en 
[9] sobre lo mencionado anteriormente: 
 
 
Figura 6. Evolución de la tensión en nudos PQ en un sistema de 14 nudos ante caso factible, empezando 
desde 𝑈0 = 𝐾0 = 1 + 𝑗0.0001 
 
   En la Figura 6 se ha fijado el nivel de carga en 𝜆 = 4, justo antes del límite de máxima cargabilidad de esta 
red (éste es de 𝜆 = 4.03). Se observa que adoptando un perfil inicial plano con una componente imaginaria casi 
nula, el número de iteraciones es bastante bajo, a pesar de que nos encontramos casi en el límite de máxima 
cargabilidad, lo que demuestra la robustez del método. 
   En la Figura 7 se analiza el mismo caso anterior, pero esta vez se ha tomado un perfil inicial distinto, en el que 







Figura 7. Evolución de la tensión en nudos PQ en un sistema de 14 nudos ante caso factible, empezando 
desde 𝑈0 = 𝐾0 = 0.5 + 𝑗0.5 
 
   En la figura anterior observamos que a pesar de empezar con una cierta componente imaginaria más elevada, 
el método converge, aunque en una iteración más que en el caso anterior (Figura 6). A medida que se va 
avanzando en las iteraciones, notamos como las componentes imaginarias de los módulos de tensiones se van 
anulando poco a poco, ya que nos encontramos ante un caso factible. Cabe destacar que aunque el perfil inicial 
es distinto al anterior, se alcanza la misma solución en ambos casos. 
   Ahora, analizemos de nuevo los dos casos anteriores, pero esta vez cambiando la carga a 𝜆 = 4.2, carga que 
supera el límite de máxima cargabilidad para esta red de 14 nudos: 
 
Figura 8. Evolución de la tensión en nudos PQ en un sistema de 14 nudos ante caso infactible, empezando 
desde 𝑈0 = 𝐾0 = 1 + 𝑗0.0001 para 𝜆 = 4.2 
 





Figura 9. Evolución de la tensión en nudos PQ en un sistema de 14 nudos ante caso infactible, empezando 
desde 𝑈0 = 𝐾0 = 0.5 + 𝑗0.5 para 𝜆 = 4.2 
 
   Observamos que en la Figura 8 se alcanza una solución compleja en 16 iteraciones, notando un 
comportamiento oscilatorio, mientras que en la Figura 9 se consigue la misma solución compleja, pero esta vez 
en bastantes menos iteraciones, 5. También se puede apreciar como en este caso la componente imaginaria de 
cada módulo de las tensiones de los nudos es distinta de cero, ya que nos encontramos ante un caso infactible. 
   Como conclusión de lo anterior, si se recurre a un inicio complejo, aumenta significativamente el área de 
convergencia del FLF ante casos infactibles. En cambio, si se usa este mismo tipo de perfil ante casos factibles, 
se empeora un poco la convergencia del método, pudiendo tardar algo más en converger el FLF (normalmente 
una iteración más). Para más información acerca de la estrategia de inicialización, consultar [9]. 
 
 
3 REVISIÓN DEL FLFRC 
a versión del FLFRC que recordaremos será la versión con offset vista en [2]. Cabe resaltar y recordar 
el uso del offset como solución para evitar que aparezcan partes reales negativas de un número 𝑎, y 
que la propiedad ln(𝑎 ∗ 𝑏) = ln(𝑎) + ln (𝑏) sea siempre válida, tal y como se desarrolla en la sección 
4.1 de [2]. Una vez recordado el uso necesario de un offset, la formulación del FLFRC queda de nuevo: 
 
Sustituyendo el vector de tensiones 𝒰𝑖 por 𝒰𝑖
′: 
𝒰𝑖 = 𝑒𝑖 + 𝑗𝑓𝑖    →    𝒰𝑖
′ = 𝑒𝑖
′ + 𝑗𝑓𝑖
′ = (𝑒𝑖 + 𝑚) + 𝑗(𝑓𝑖 + 𝑚) 
donde 𝑚 es el valor del offset. Luego, las variables nuevas son ahora 𝑒𝑖
′ = 𝑒𝑖 + 𝑚 y 𝑓𝑖








   Recordemos que la introducción del offset se realiza cuando se construye el perfil inicial de tensiones, y que 
cuando el problema converge, basta con obtener [𝑒1
′ , 𝑒2
′ , … , 𝑒𝑁
′ |𝑓1
′, 𝑓2
′, … , 𝑓𝑁
′ ] y deshacer el cambio de la 
siguiente forma: 
𝑒𝑖 = 𝑒𝑖
′ − 𝑚 (29) 
𝑓𝑖 = 𝑓𝑖
′ − 𝑚 (30) 
   En este caso, el sistema de ecuaciones a resolver sigue siendo el mismo visto en la Sección 2.1: 
𝐸𝑦 = 𝑝 (31) 
𝑢 = 𝑓(𝑦) (32) 
𝐶𝑥 = 𝑢 (33) 
   La introducción del offset hace que vuelva a cambiar el vector de estado 𝑥, y con ello todas las variables del 
problema, las cuales se definen de la siguiente forma: 
 
 El vector de estado 𝑥, compuesto por 2𝑁 elementos: 
𝑥 = [𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑁|𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑁]
𝑇 (34) 
donde 
𝛼𝑖 = ln 𝑒𝑖
′ = ln(𝑒𝑖 + 𝑚) (35) 
𝛽𝑖 = ln𝑓𝑖
′ = ln(𝑓𝑖 + 𝑚) (36) 
 















 El vector 𝑢, también de dimensión 4(𝑁 + 𝑏), se obtiene de una forma más sencilla de la que se vió en 
la formulación anterior: 
𝑢 = ln𝑦 = {ln(𝑒𝑖
′2) , ln(𝑓𝑖
′2) , ln 𝑒𝑖










volviéndose a cumplir la relación 
𝑦 = exp(𝑢) = 𝑓−1(𝑢) 
 
 Vector 𝑝, de 2𝑁 − 1 componentes: 
𝑝 = [𝑈𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘 , 𝑈1, 𝑈2, … , 𝑈𝑁𝑃𝑉|𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑁−1|𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑁𝑃𝑄]
𝑇 (39) 
 
Sin embargo, a la hora de resolver 𝑝 = 𝐸𝑦, no se usa el vector 𝑝. En su lugar, se recurre a un vector 𝑝 
modificado, ?̂?, como sigue a continuación : 




?̂? = 𝑝 − 𝑝𝐼 (40) 
donde 𝑝𝐼 es un vector que contiene los términos independientes que resultan al aplicar las siguientes 
ecuaciones: 
𝑈𝑖
𝑆𝑃 = 𝑈𝑖      (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑉) (41) 
𝑃𝑖














𝑈𝑖𝑗 = 𝑒𝑖𝑒𝑗 + 𝑓𝑖𝑓𝑗 (45) 
𝑊𝑖𝑗 = −𝑒𝑖𝑓𝑗 + 𝑓𝑖𝑒𝑗 (46) 
   Los términos independientes citados anteriormente son aquellos que no dependen de ninguna variable 
contenida en el vector 𝑦, definido en (37). Todo esto se verá mas claramente en un ejemplo de aplicación 
del FLFRC con offset. 
 
 Al cambiar el vector auxiliar 𝑦, la construcción de la matriz 𝐸 también cambia drásticamente, pues esta 
expresa la relación del vector 𝑦 con el vector 𝑝. Esta relación viene dada por las ecuaciones (41), (42) 
y (43) para las cuales es necesario transformar las variables {𝑈𝑖, 𝑈𝑖𝑗 ,𝑊𝑖𝑗}, para que estén dadas en 
función de 𝑒𝑖
′ y 𝑓𝑖
′, ya que originalmente están escritas en función de 𝑒𝑖 y 𝑓𝑖: 
Sustituyendo (29) y (30) en (44), (45) y (46), se obtienen las siguientes expresiones en función de las 
variables 𝑒𝑖
′ y 𝑓𝑖
























Aplicando las ecuaciones anteriores a (41), (42) y (43) ya es posible construir la nueva matriz 𝐸, de 
















′2 = 2 ln 𝑒𝑖
′ = 2𝛼𝑖 
ln 𝑓𝑖
′2 = 2 ln 𝑓𝑖
′ = 2𝛽𝑖 
ln 𝑒𝑖
′ = 𝛼𝑖 
ln 𝑓𝑖
′ = 𝛽𝑖 
ln 𝑒𝑖
′𝑒𝑗
′ = ln 𝑒𝑖
′ + ln 𝑒𝑗





′ = 𝛽𝑖 + 𝛽𝑗 
ln 𝑒𝑖
′𝑓𝑗
′ = ln 𝑒𝑖
′ + ln𝑓𝑗




′ + ln 𝑒𝑗
′ = 𝛽𝑖 + 𝛼𝑗 
 
Cabe destacar que las igualdades anteriores sólo son ciertas si no existen logaritmos con parte real 
negativa. 





























































   Finalmente, se obtiene el mismo sistema de ecuaciones que se obtuvo anteriormente, pero este presenta algunas 
diferencias: 
[𝐸?̃?−1𝐶′]𝑥𝑘+1
′ = 𝐸?̃?−1?̂? (50) 
 
1) 𝐶′ es la matriz reducida de 𝐶 y se usa para que el producto [𝐸?̃?−1𝐶′] sea invertible. Esta matriz se 
obtiene suprimiendo la columna correspondiente a 𝛽𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘 de 𝐶, pero, al ser no nulo 𝛽𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘 debido a que 
𝛽𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘 = ln 𝑓𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘
′ = ln(𝑓𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘 + 𝑚) = ln𝑚 (suponiendo que 𝑓𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘 es nulo), hay que hacer una 
corrección en el vector 𝑢. 
2) ?̂? es una versión corregida del vector 𝑢, producto del problema anterior. Este se obtiene restando a 𝑢 la 
columna correspondiente a 𝛽𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘 de la matriz 𝐶: 








   En este caso, el jacobiano de 𝑓(∙) es de una forma más simple que la vista en el FLFRC sin offset: 
?̃?−1 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑦) (52) 
donde 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑦) es una matriz diagonal, de tamaño 4(𝑁 + 𝑏) × 4(𝑁 + 𝑏), cuyos elementos son los del vector 
auxiliar 𝑦. 
   Por último, decir que del sistema de ecuaciones final (50) se obtiene 𝑥𝑘+1
′ , siendo 𝑥′ un vector reducido del 
vector de estado 𝑥. Para obtener éste último vector, habría que añadir 𝛽𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘 a 𝑥′, siendo 𝛽𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘 = ln (𝑚) (con 
la suposición que se vió anteriormente).   
   En [2] se expone un ejemplo numérico de aplicación directa de esta metodología a una red de 2 nudos, en el 
apartado Apéndice se muestra este ejemplo. 
 Algoritmo de resolución con offset 
   De forma muy similar al algoritmo de resolución del FLF, se definen los siguientes pasos de resolución: 
 
Paso 0: inicialización 
 
   Se escoge un perfil inicial de tensiones, normalmente un perfil plano, además es necesario fijar un valor para 
el offset distinto de 0, ya que sin él, el proceso no podría ejecutarse debido a que el producto 𝐸𝐸′ se convierte 
en singular. Con él se obtiene el vector de estado 𝑥0
′ = [ln 𝑒1
′ , ln 𝑒2
′ , … , ln 𝑒𝑁
′ | ln 𝑓1
′, ln 𝑓2
′, … , ln 𝑓𝑁
′ ]𝑇. 
Una vez se tiene 𝑥0




Paso 1:  
 
1.1. Construir ?̂? = 𝑝 − 𝑝𝐼 
1.2. Calcular ∆?̂?𝑘 = ?̂? − ?̂?𝑘, donde ?̂?𝑘 = 𝐸𝑦𝑘 
1.3. Obtener ∆𝑦𝑘, resolviendo: 
∆?̂?𝑘 = 𝐸∆𝑦𝑘 
1.4. Obtener ?̃?𝑘 de: 
?̃?𝑘 = 𝑦𝑘 + ∆𝑦𝑘 
Paso 2: 
 
1.1. Calcular 𝑢𝑘, transformarlo en ?̂?𝑘 y calcular el jacobiano ?̃?
−1: 
𝑢𝑘 = ln ?̃?𝑘 




′ , resolviendo: 
[𝐸?̃?−1𝐶′]𝑥𝑘+1
′ = 𝐸?̃?−1?̂?𝑘 
3.2. Completar 𝑥𝑘+1





3.3. Obtener 𝑦𝑘+1: 
𝑦𝑘+1 = ln𝑢𝑘+1 
 donde, 𝑢𝑘+1 = 𝐶𝑥𝑘+1 
Paso 4: 
 
4.1. Comprobar la convergencia, si ||?̂? − 𝐸𝑦𝑘+1||∞ es lo suficientemente pequeño, entonces seguir con 






′ , … , 𝑒𝑁
′ |𝑓1
′, 𝑓2
′, … , 𝑓𝑁
′ ]𝑇 = exp (𝑥′) 
 
5.2. Deshacer el cambio, restando el valor del offset 𝑚 a cada componente del vector anterior, 
obteniendo: 
[𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑁|𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑁]
𝑇 
 









   En la Figura 10 se muestra un diagrama de flujo que resume todo el proceso de manera más gráfica, al igual 















4 EL USO DE UN OFFSET COMPLEJO 
asta ahora, en todos los estudios realizados del FLFRC se ha usado un offset real con el objetivo de 
evitar hacer logaritmos de números con parte real negativa, tal y como se vio en [2]. En este apartado, 
veremos que el uso de un offset complejo en vez de real puede ser beneficioso en algunos casos. 
Como se demuestra en [1], el uso de un offset real, las distintas soluciones positivas y negativas de un sistema 
de ecuaciones pueden ser alcanzadas igualmente. Sin embargo, si no existen soluciones reales o si se está 
interesado en encontrar soluciones complejas, el uso de un offset complejo es aconsejable para mejorar la cuenca 
de atracción de estos tipos de soluciones, y así ser más eficiente en la búsqueda de éstas. 
En los sistemas de ecuaciones que originan las redes eléctricas, el uso de un offset complejo puede ser también 
beneficioso, aunque antes de seguir con este tipo de offset es necesario diferenciar entre casos factibles e 
infactibles. Ante casos factibles, el uso de un offset complejo no es necesario, ya que las soluciones que se buscan 
(soluciones reales, ingenieriles) son de por sí reales, aunque es posible usar un offset complejo ya que esto último 
no tiene consecuencias apenas en la convergencia en casos factibles, tal y como se verá a continuación. 
 
 











Figura 12. Iteraciones frente a la variación de la carga para la red de 14 nudos 
 
 
La importancia de un offset complejo en la resolución de las ecuaciones de redes eléctricas aparece cuando se 
resuelven casos infactibles, en los cuales no existen soluciones reales. En estos casos, el uso de este tipo de offset 
ayuda a mejorar la cuenca de atracción de estas soluciones, mejorando la convergencia del algoritmo. En la 
Figura 13 y en la Figura 14 se muestra este último comportamiento.  
 
 











5 FORMULACIÓN CUADRÁTICA 
n este trabajo se introduce una nueva versión en cuanto a la formulación del FLFRC, la cual 
denominaremos a partir de ahora FLFQ (flujo de cargas factorizado cuadrático). La principal 
diferencia con el FLFRC es que en esta nueva versión, la relación no lineal entre el vector 𝑢 e 𝑦 es 
perfectamente cuadrática, mientras que en el caso anterior era logarítmica. Con esto último evitamos la asíntota 
que tiene el logaritmo en el cero, por lo que se espera un mejor comportamiento para valores positivos próximos 
a este. Aunque en realidad, cuando tratamos con valores negativos del argumento (por lo que se obtienen valores 
complejos), el comportamiento de ambos métodos son parecidos ya que las raíces negativas se obtienen con 
exponenciales complejas. 
El objetivo de esta nueva versión, como se ha dicho anteriormente, es explorar nuevas formulaciones para 
mejorar el comportamiento del FLFRC, y así hacer comparaciones entre el método de Newton-Raphson para el 
análisis de redes, el anterior FLF, el FLFRC y el FLFQ y demostrar así las ventajas y desventajas de esta nueva 
versión. 
A continuación se desarrolla la formulación correspondiente a esta nueva versión cuadrática (FLFQ): 
Partiendo  del vector de tensiones 𝒰𝑖 en forma cartesiana: 











   El sistema de ecuaciones a resolver sigue siendo el siguiente, con la diferencia en este caso de que la relación 
no lineal entre el vector 𝑢 e 𝑦 es perfectamente cuadrática, tal y como se verá a continuación: 
𝐸𝑦 = 𝑝 (53) 
𝑢 = 𝑓(𝑦) (54) 
𝐶𝑥 = 𝑢 (55) 
    
 El vector de estado 𝑥, compuesto por 2𝑁 elementos: 
𝑥 = [𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑁|𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑁]
𝑇 (56) 
 
 Vector 𝑦, cuya dimensión es ahora 2𝑁 + 4𝑏: 
𝑦 = {𝑒𝑖
2, 𝑓𝑖
2, 𝑒𝑖𝑒𝑗, 𝑓𝑖𝑓𝑗, 𝑒𝑖𝑓𝑗, 𝑓𝑖𝑒𝑗} (57) 
Inicialmente este vector contiene términos no lineales de la forma 𝑎 ∗ 𝑏. Para transformar esta relación 
en una relación cuadrática, se aplicará la siguiente propiedad: 
 
𝑎 ∗ 𝑏 =
1
2
[(𝑎 + 𝑏)2 − 𝑎2 − 𝑏2] 
 
(58) 

































Por lo que a partir de este momento, el vector 𝑦 (todavía de dimensión 2𝑁 + 4𝑏), pasa a ser: 
𝑦 = {𝑒𝑖
2, 𝑓𝑖
2, (𝑒𝑖 + 𝑒𝑗)
2
, (𝑓𝑖 + 𝑓𝑗)
2
, (𝑒𝑖 + 𝑓𝑗)
2
, (𝑓𝑖 + 𝑒𝑗)
2
} 
              siendo este último vector perfectamente cuadrático. 
 
Antes de continuar, cabe resaltar que existe otro tipo de transformación cuadrática, Este caso se trata de realizar 
estas transformaciones con restas en vez de sumas (coomo se hizo con la propiedad 58): 
𝑎 ∗ 𝑏 = −
1
2
[(𝑎 − 𝑏)2 − 𝑎2 − 𝑏2] 
Esta última propiedad se ha descartado su uso ya que, al introducir el offset, este se cancelaría haciendo la 
operación (𝑎 − 𝑏)2, por lo que perderíamos la ventaja que obtenemos al introducir el offset: evitar que 
aparezcan variables negativas. Es por esto por lo que se ha escogido la versión con sumas (ecuación 58), en vez 





 El vector 𝑢 (también de dimensión 2𝑁 + 4𝑏), gracias a la transformación cuadrática anterior, cumple 
con la siguiente relación: 
𝑢𝑖 = √𝑦𝑖 = {𝑒𝑖, 𝑓𝑖, 𝑒𝑖 + 𝑒𝑗, 𝑓𝑖 + 𝑓𝑗, 𝑒𝑖 + 𝑓𝑗, 𝑓𝑖 + 𝑒𝑗} (59) 
volviéndose a cumplir la relación 
𝑦𝑖 = 𝑢𝑖
2 = 𝑓−1(𝑢𝑖) 
 
 Vector 𝑝, de 2𝑁 componentes: 
𝑝 = [𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘
2 , 𝑓𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘
2 , 𝑈1, 𝑈2, … , 𝑈𝑁𝑃𝑉|𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑁−1|𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑁𝑃𝑄]
𝑇 (60) 
 
donde cada componente del vector anterior es de la forma: 
𝑈𝑖
𝑆𝑃 = 𝑈𝑖      (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑉) (61) 
𝑃𝑖














𝑈𝑖𝑗 = 𝑒𝑖𝑒𝑗 + 𝑓𝑖𝑓𝑗 (65) 
𝑊𝑖𝑗 = −𝑒𝑖𝑓𝑗 + 𝑓𝑖𝑒𝑗 (66) 
Las variables 𝑈𝑖𝑗 y 𝑊𝑖𝑗 son de nuevo no cuadráticas, por lo que se transformarán en cuadráticas 





























Una vez realizadas las transformaciones cuadráticas anteriores, las ecuaciones de datos especificados 




2   (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑉) (70) 













+ 𝐺𝑖𝑗(𝑓𝑖 + 𝑓𝑗)
2
− 𝐵𝑖𝑗(𝑒𝑖 + 𝑓𝑗)
2




+ (−𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑖
2 − (𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑓𝑖
2 − (𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑗













+ 𝐺𝑖𝑗(𝑓𝑖 + 𝑒𝑗)
2
− 𝐵𝑖𝑗(𝑒𝑖 + 𝑒𝑗)
2




+ (𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑖
2 + (−𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑓𝑖
2 + (−𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑗




 Matriz E: matriz de coeficientes constantes que relaciona directamente el vector 𝑦 con el vector 𝑝. Esta 
relación viene dada por las ecuaciones 70, 71 y 72. Esta matriz 𝐸 es de dimensiones 2𝑁 × (2𝑁 + 4𝑏). 
 


















































] = 2 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑢) (74) 
donde 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑢) es una matriz diagonal, de tamaño (2𝑁 + 4𝑏) × (2𝑁 + 4𝑏), cuyos elementos son los del 
vector 𝑢.  
   Tras analizar esta versión, además de los problemas que se presentan en el siguiente capítulo, nos encontramos 
con que a la hora de evaluar el jacobiano, si alguna de las variables del vector 𝑢 es nula, una de sus filas será 
nula. El caso más común donde aparece este problema es cuando tomamos como origen de ángulos el valor 0 
(siendo esto una gran desventaja de esta versión). Esto último hace que el jacobiano sea singular, por lo tanto la 
última ecuación del sistema de ecuaciones no tendría solución. Una posible solución sería rotar todas las fases 
un cierto valor para evitar partir del origen de ángulos 0, pero esta solución lleva consigo muchos problemas de 






   Ejemplo. Aplicación del FLFQ a un sistema de 2 nudos 
 
 




El objetivo del problema es obtener la tensión del nudo dos, 𝑉 ∟𝜃, sabiendo que la potencia demandada en ese 
punto es de 200 MW y la reactiva demandada de 50 MW. Sabemos que la solución es:  
 
𝑉2 = 0.922 𝑝𝑢     y     𝜃1 − 𝜃2 = 12.528 𝑑𝑒𝑔    (donde 𝜃1 es el origen de ángulos, valor conocido) 
 
 
 Primero, establecemos un criterio de convergencia, ya que se trata de un proceso iterativo. Se escoge: 
∆𝑝𝑘 ≤ 0.001 
 
 A continación, obtenemos los datos de la red: 
𝒴 = [
𝐺11 + 𝑗𝐵11 𝐺12 + 𝑗𝐵21




],  donde 𝒴 es la matriz de admitancias. 
 
 Tal y como se explicó anteriormente, para evitar la singularidad del jacobiano se rotan las fases de 
todos los nudos un cierto valor 𝛼, para este caso se escoge 𝛼 = 30 𝑑𝑒𝑔. 
 































































































































2 + 𝐺21(𝑓2 + 𝑓1)
2 − 𝐵21(𝑒2 + 𝑓1)
2 + 𝐵21(𝑓2 + 𝑒1)
2
+ (−𝐺21 + 𝐵21)𝑒2
2 − (𝐺21 + 𝐵21)𝑓2
2 − (𝐺21 + 𝐵21)𝑒1








2 + 𝐺21(𝑓2 + 𝑒1)
2 − 𝐵21(𝑒2 + 𝑒1)
2 − 𝐵21(𝑓2 + 𝑓1)
2
+ (𝐺21 + 𝐵21)𝑒2
2 + (−𝐺21 + 𝐵21)𝑓2
2 + (−𝐺21 + 𝐵21)𝑒1
2 + (𝐺21 + 𝐵21)𝑓1
2] 
 




















































luego:                                𝐸 = [
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
−5 5 5 −5 0 0 5 −5
5 15 5 15 −5 −5 0 0
] 
 
Para el cálculo de la matriz 𝐶: 
 






































1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
1 1 0 0
0 0 1 1
1 0 0 1


























































    




































Como max(|∆𝑝0|) > 0.001, sigue el proceso iterativo: 
 
















































    
 







































1.732 0 0 0 0 0 0 0
0 1.593 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1.157 0 0 0 0
0 0 0 0 3.467 0 0 0
0 0 0 0 0 2.005 0 0
0 0 0 0 0 0 2.6571 0










 Ahora, basta con resolver la siguiente ecuación, obteniendo 𝑥1: 
 
[𝐸?̃?−1𝐶′]𝑥1 = 𝐸?̃?































Una vez obtenida la solución, calculamos el residuo de potencias: 
 



























   






































































    
 



































1.732 0 0 0 0 0 0 0
0 1.957 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0.542 0 0 0 0
0 0 0 0 3.731 0 0 0
0 0 0 0 0 1.69 0 0
0 0 0 0 0 0 2.409 0












 Resolviendo la siguiente ecuación, obtenemos 𝑥2: 
 
[𝐸?̃?−1𝐶′]𝑥2 = 𝐸?̃?








































Una vez obtenida la solución, calculamos el residuo de potencias: 
 



























   



























































    
 



































1.732 0 0 0 0 0 0 0
0 1.767 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0.554 0 0 0 0
0 0 0 0 3.501 0 0 0
0 0 0 0 0 1.56 0 0
0 0 0 0 0 0 2.291 0














 De nuevo, resolviendo la siguiente ecuación, obtenemos 𝑥3: 
 
[𝐸?̃?−1𝐶′]𝑥3 = 𝐸?̃?































Una vez obtenida la solución, calculamos el residuo de potencias: 
 



























   










   Como max(|∆𝑝3|) < 0.001, finaliza el proceso iterativo, por lo que podemos decir que se ha encontrado la 
solución en 3 iteraciones completas, obteniendo la solución: 
 
𝒰2 = 0.879 − 𝑗0.276    
|𝒰2| = 0.922 𝑝𝑢;   𝜃2 = 17.471 𝑑𝑒𝑔 
 𝜃1 − 𝜃2 = 30 − 17.471 = 12.529 𝑑𝑒𝑔  
 
 











6 FORMULACIÓN CUADRÁTICA CON OFFSET 
a nueva formulación cuadrática también presenta el problema de que durante el proceso iterativo es 
posible obtener valores negativos del argumento, por lo que nos adentraríamos en el dominio 
complejo, pudiendo obtener soluciones complejas incluso habiendo soluciones reales (tal y como 
se desarrolla en [1]). Para evitar este problema habría que encontrar un método que haga que todas las variables 
queden positivas a lo largo del proceso iterativo, y así evitar introducirnos en el dominio complejo. 
Como solución a esto último, añadimos de nuevo un offset lo suficientemente grande a las variables naturales 
del problema (𝑒𝑖 y 𝑓𝑖), al igual que en la versión FLFRC con offset. Por lo tanto, sustituyendo el vector de 
tensiones 𝒰𝑖 por 𝒰𝑖
′: 
𝒰𝑖 = 𝑒𝑖 + 𝑗𝑓𝑖    →    𝒰𝑖
′ = 𝑒𝑖
′ + 𝑗𝑓𝑖
′ = (𝑒𝑖 + 𝑚) + 𝑗(𝑓𝑖 + 𝑚) 
donde 𝑚 es el valor del offset. Luego, las variables nuevas son ahora 𝑒𝑖
′ = 𝑒𝑖 + 𝑚 y 𝑓𝑖
′ = 𝑓𝑖 + 𝑚 
 
   Recordemos que la introducción del offset se realiza cuando se construye el perfil inicial de tensiones, y que 
cuando el problema converge, basta con obtener [𝑒1
′ , 𝑒2
′ , … , 𝑒𝑁
′ |𝑓1
′, 𝑓2
′, … , 𝑓𝑁
′ ] y deshacer el cambio de la 
siguiente forma: 
𝑒𝑖 = 𝑒𝑖
′ − 𝑚 (75) 
𝑓𝑖 = 𝑓𝑖
′ − 𝑚 (76) 
   En este caso, el sistema de ecuaciones a resolver vuelve a ser el mismo que el que se desarrolló en la Sección 
2.1: 
𝐸𝑦 = 𝑝 (77) 
𝑢 = 𝑓(𝑦) (78) 
𝐶𝑥 = 𝑢 (79) 
 
   A continuación se desarrolla cada variable para observar su variación ante la introducción del offset: 
 
 Vector de estado 𝑥, compuesto por 2𝑁 elementos: 
𝑥 = [𝑒1
′ , 𝑒2
′ , … , 𝑒𝑁
′ |𝑓1
′, 𝑓2
′, … , 𝑓𝑁
′ ]𝑇 (80) 
 














En este punto se realizan las mismas transformaciones cuadráticas que se desarrollaron en el capítulo 5, 




























 El vector 𝑢, ahora también es de dimensión 4(𝑁 + 𝑏) y se obtiene de la siguiente forma: 
𝑢 
𝑢𝑖 = √𝑦𝑖         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑦 
(83) 
𝑢𝑖 = 𝑦𝑖         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑦 (84) 















 Vector 𝑝, de 2𝑁 componentes: 
𝑝 = [𝑒′𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘
2 , 𝑓′𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘
2 , 𝑈1, 𝑈2, … , 𝑈𝑁𝑃𝑉|𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑁−1|𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑁𝑃𝑄]
𝑇 (85) 
 
Sin embargo, y tal y como en versiones anteriores del FLFRC con offset, a la hora de resolver 𝑝 = 𝐸𝑦 
no se usa el vector 𝑝. En su lugar, se recurre a un vector 𝑝 modificado, ?̂?, como sigue a continuación : 
?̂? = 𝑝 − 𝑝𝐼 (86) 
donde 𝑝𝐼 es un vector que contiene los términos independientes que resultan al aplicar las siguientes 
ecuaciones: 
𝑈𝑖
𝑆𝑃 = 𝑈𝑖      (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑉) (87) 
𝑃𝑖














𝑈𝑖𝑗 = 𝑒𝑖𝑒𝑗 + 𝑓𝑖𝑓𝑗 (91) 
𝑊𝑖𝑗 = −𝑒𝑖𝑓𝑗 + 𝑓𝑖𝑒𝑗 (92) 
   En las tres ecuaciones anteriores (ecuaciones 90, 91 y 92), primero se expresan en función de las 
variables con offset (𝑒𝑖
′ y 𝑓𝑖
′) y por último se realizan las transformaciones cuadráticas vistas en el 





















































Desarrollando las ecuaciones 87, 88 y 89 y aplicando en ellas las variables anteriores (ecuaciones 93, 
94 y 95), se obtiene directamente el valor del vector 𝑝𝐼: 
 
𝑈𝑖




′   (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑉) (96) 
𝑃𝑖


























+ (−𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑖
′2 − (𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑓𝑖
′2 − (𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑗
′2 + (−𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑓𝑗
′2
+ 2𝑚(−𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑖
′ − 2𝑚(𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑓𝑖
′ − 2𝑚(𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑗
′






























+ (𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑖
′2 + (−𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑓𝑖
′2 + (−𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑗
′2 + (𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑓𝑗
′2
+ 2𝑚(𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑖
′ + 2𝑚(−𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑓𝑖
′ + 2𝑚(−𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑒𝑗
′
+ 2𝑚(𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗)𝑓𝑗
′] 
(98) 
   Luego el vector 𝑝𝐼, observando las tres últimas expresiones, sería de la forma: 
 
𝑝𝐼 = [  0  |  0  |  2𝑚
2𝑂𝑁−1
𝑇   |  2𝑚2𝐺𝑁−1
𝑇   |   − 2𝑚2𝐵𝑃𝑄




𝑇  un vector de tamaño (𝑁 − 1), cuyos componentes son todos 1. 
𝐺𝑁−1
𝑇   un vector de tamaño (𝑁 − 1), cuyas entradas ′𝑖′ son ∑ 𝐺𝑖𝑗∀𝑗 , recorriendo ′𝑖′ todos los nudos PV. 
𝐵𝑃𝑄
𝑇   un vector de tamaño 𝑁𝑃𝑄, cuyas entradas ′𝑖′ son ∑ 𝐵𝑖𝑗∀𝑗 , recorriendo ′𝑖′ todos los nudos PQ. 
 
 La matriz 𝐸, de dimensiones 2𝑁 × 4(𝑁 + 𝑏) ahora, se construye con la relación directa entre ?̂? e 𝑦. 





























































] = 1         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢 𝑒 𝑦    (101) 
 
donde 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑢) es una matriz diagonal, de tamaño (2𝑁 + 4𝑏) × (2𝑁 + 4𝑏), cuyos elementos son los del 




   Ejemplo. Aplicación del FLFQ con offset a un sistema de 2 nudos 
 
 




El objetivo del problema es obtener la tensión del nudo dos, 𝑉 ∟𝜃, sabiendo que la potencia demandada en ese 
punto es de 200 MW y la reactiva demandada de 50 MW. Sabemos que la solución es:  
 
𝑉2 = 0.922 𝑝𝑢     y     𝜃1 − 𝜃2 = 12.528 𝑑𝑒𝑔    (donde 𝜃1 es el origen de ángulos, valor conocido) 
 
 




 Primero, establecemos un criterio de convergencia, ya que se trata de un proceso iterativo. Se escoge: 
∆𝑝𝑘 ≤ 0.001 
 
 A continación, obtenemos los datos de la red: 
𝒴 = [
𝐺11 + 𝑗𝐵11 𝐺12 + 𝑗𝐵21




],  donde 𝒴 es la matriz de admitancias. 
 
 Además es necesario definir un valor de offset, se establece 𝑚 = 1(1 + 𝑗) = 1 + 𝑗: 
𝑒𝑖
′ = 𝑒𝑖 + 𝑚;      𝑓𝑖
′ = 𝑓𝑖 + 𝑚 
 































































































































































 Cálculo de las matrices 𝐸 y 𝐶, matrices que se mantienen constante durante todo el problema: 
 
𝑃2
𝑆𝑃 − 2𝑚2(𝐺21 + 𝐺22)
= 𝐺22(𝑒2













′)2 + (−𝐺21 + 𝐵21)𝑒2
′ 2 − (𝐺21 + 𝐵21)𝑓2
′2 − (𝐺21 + 𝐵21)𝑒1
′2
+ (−𝐺21 + 𝐵21)𝑓1
′2 + 2𝑚(−𝐺21 + 𝐵21)𝑒2
′ − 2𝑚(𝐺21 + 𝐵21)𝑓2
′
− 2𝑚(𝐺21 + 𝐵21)𝑒1







𝑆𝑃 + 2𝑚2(𝐵21 + 𝐵22)
= −𝐵22(𝑒2













′)2 + (𝐺21 + 𝐵21)𝑒2
′ 2 + (−𝐺21 + 𝐵21)𝑓2
′2 + (−𝐺21 + 𝐵21)𝑒1
′2
+ (𝐺21 + 𝐵21)𝑓1
′2 + 2𝑚(𝐺21 + 𝐵21)𝑒2
′ + 2𝑚(−𝐺21 + 𝐵21)𝑓2
′
+ 2𝑚(−𝐺21 + 𝐵21)𝑒1
′ + 2𝑚(𝐺21 + 𝐵21)𝑓1
′] 
 





























































































luego:    
 
    𝐸 = [
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
−5 5 5 −5 −10 − 10𝑗 10 + 10𝑗 10 + 10𝑗 −10 − 10𝑗 0 0 5 −5
















Para el cálculo de la matriz 𝐶: 
 





















































































1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
1 1 0 0
0 0 1 1
1 0 0 1








































































    






















































Como max(|∆𝑝0|) > 0.001, continúa el proceso iterativo: 
 










































































    
 








































 ?̃?−1 = 2 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(?̃?0) 
 
 Ahora, basta con resolver la siguiente ecuación, obteniendo 𝑥1: 
 
[𝐸?̃?−1𝐶′]𝑥1 = 𝐸?̃?



















































Una vez obtenida la solución, calculamos el residuo de potencias: 
 








































   





































































































































 ?̃?−1 = 2 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(?̃?1) 
 
 Resolviendo la siguiente ecuación, obtenemos 𝑥2: 
 
[𝐸?̃?−1𝐶′]𝑥2 = 𝐸?̃?













































Una vez obtenida la solución, calculamos el residuo de potencias: 
 







































   





























































































    
 





















































 De nuevo, resolviendo la siguiente ecuación, obtenemos 𝑥3: 
[𝐸?̃?−1𝐶′]𝑥3 = 𝐸?̃?













































Una vez obtenida la solución, calculamos el residuo de potencias: 
 







































   









   Como max(|∆?̂?3|) < 0.001, finaliza el proceso iterativo, por lo que podemos decir que se ha encontrado la 
solución en 3 iteraciones completas, obteniendo la solución (restando lel offset al vector de estado 𝑥): 
 
𝑒′2 = 1.9 + 𝑗    →     𝑒2 = 0.9    
𝑓′2 = 0.8 + 𝑗    →     𝑓2 = −0.2    
𝒰2 = 𝑒2 + 𝑓2𝑗 = 0.9 + 0.8𝑗 
|𝒰2| = 0.922 𝑝𝑢;   𝜃2 = −12.528 𝑑𝑒𝑔 
 𝜃1 − 𝜃2 = 0 − (−12.528) = 12.528 𝑑𝑒𝑔  
 
Fin de ejemplo 





n este capítulo veremos los resultados más relevantes obtenidos del FLFQ, así como una comparación 
entre los distintos métodos vistos en este trabajo: Newton-Raphson, FLF, FLFRC y FLFQ. Para aplicar 
el método de Newton-Raphson se ha usado el programa de libre circulación MatPower 6.0, 
mostrándose los resultados obtenidos por este. 
   Antes de continuar, es necesario aclarar las distintas variables que se pueden controlar. Estas son: el perfil 
inicial de tensiones (en pu), la carga del sistema (𝜆), la semilla imaginaria (S.I.) para el caso del FLF y el offset 
para los métodos factorizados en cartesianas (FLFRC y FLFQ), el cuál puede ser complejo. 
 Comportamiento ante perfil plano 
   En las dos siguientes gráficas que se observan a continuación vemos el comportamiento de los tres métodos 
factorizados para la red de dos nudos (cuyo límite de máxima cargabilidad es 𝜆 = 2.81) al ir aumentando la 
carga de la red. Cabe resaltar que se ha escogido como semilla imaginaria para el FLF aquel valor que hace 
converger a este método a un mayor número de casos, es decir, la “mejor” semilla imaginaria encontrada, 
además siempre se parte de un perfil inicial plano de tensiones. En la primera de ellas (Figura 15) se observa 
que el comportamiento de los tres métodos factorizados es bastante parecido, mientras que en la siguiente (Figura 
16) observamos que los métodos factorizados en cartesianas muestran un rango de convergencia mucho mayor 
que la versión en polares, ya que alcanzan mayores cargas sin diverger. 
Antes de continuar cabe mencionar que en las dos gráficas (Figura 15 y Figura 16) no se han mostrado el 
comportamiento de NR puesto que en casos factibles es muy similar a los métodos factorizados, pero cuando se 
va acercando al límite de máxima cargabilidad va empeorando su comportamiento, hasta que lo alcanza y deja 













Figura 16. Comparación de iteraciones entre los tres métodos factorizados para la red de dos nudos: casos 
infactibles 
    
 
La siguiente tabla va en la misma línea que la gráfica anterior, pero esta vez para las redes de 14, 118 y 300 
nudos. Se observa para los distintos métodos factorizados la carga máxima que soporta cada red especificada en 
la columna de la izquierda. Esta carga se trata siempre de un caso infactible, y está más allá del respectivo límite 
de máxima cargabilidad para cada red. Se observa que para los métodos factorizados en cartesianas (FLFRC y 
FLFQ) se alcanza una carga máxima bastante mayor que para el caso del FLF, siendo el FLFQ el que soporta 
una mayor carga sin que diverja el algoritmo. Esto último es un indicio de que el FLFQ puede ser más robusto 
que el FLFRC, ya que viendo esta tabla, y junto a la gráfica anterior, podemos decir a priori que converje en 
mayores casos. 
 
Tabla 1. Comparación de cargas máximas de convergencia entre los tres métodos factorizados 
 
   Los resultados anteriores se han obtenido fijando un valor específico de semilla imaginaria para el FLF y otro 
valor de offset para el FLFRC y FLFQ. Con el objetivo de comprobar el comportamiento anterior y ver la 
robustez de estos métodos (partiendo siempre de un perfil inicial plano de tensiones), en las siguientes gráficas 
se muestran mapas de colores (para la red de 14 nudos) en los que se varía la semilla imaginaria o el offset y la 
carga de la red. Los distintos colores muestran las iteraciones en las que converje o no el algoritmo que se 
especifica. Esta prueba se realiza para los tres métodos factorizados: 
 






















Se observa que la primera figura (Figura 17), correspondiente al FLF, a partir de 𝜆 = 10 aproximadamente este 
método no consigue converger para la red de 14 nudos. En cambio, los métodos factorizados en cartesianas si 
que consiguen converger en un rango mucho mayor que la versión en polares.  
 
En concreto, el FLFQ, consigue un mayor porcentaje de éxito que el FLFRC (como comprobamos al observar 
zonas mas claras en la Figura 19 que en la Figura 18). En cambio, este último presenta unas zonas mas azuladas 
(sinónimo de pocas iteraciones) que el FLFQ, lo cual significaría una desventaja para este pequeño rango de 
carga en el que se observa esta zona más azulada. En el Apéndice se muestran gráficas similares a la anterior, 
pero con las redes de 118 y 300 nudos. 
 
 Comportamiento ante distintos perfiles 
   Otro estudio interesante que puede analizarse es la cuenca de atracción de cada método para una determinada 
red. En estas cuencas podemos observar a que solución converge el algoritmo (dada la multiplicidad de 
soluciones de cada sistema) y en cuantas iteraciones lo hace, para distintos tipos de perfiles iniciales del cual se 
parte para la resolución del problema (identidicado por 𝑉0 para el módulo de la tensión inicial y por 𝜃0 para la 
fase inicial de la misma) . Para aplicar esta idea se escoge una red de 2 nudos, esta se especifica a continuación: 
 





Figura 20. Sistema de 2 nudos 
 
Si resolvemos esta misma red con el método de Newton-Raphson, se obtiene la cuenca de  
atracción que se observa en la Figura 21. En esta figura comprobamos que tiene un amplio margen en el que 
este método no converge, y cuando lo hace en la zona central, converge a la solución factible 𝑉2 = 0.9209 con 
 𝜃2 = −5.2335 (deg). Los números que se observan indican las iteraciones en las que el método converge, 
siendo NC las siglas de ‘No Converge’. 
 
 
Figura 21. Región de atracción con el método de Newton-Raphson para el sistema de 2 nudos 
 
 
Las distintas soluciones para esta red se especifican en la siguiente tabla, así como el color que las identificará 
en la cuenca de atracción. Este estudio se realiza para los métodos factorizados (FLF, FLFRC y FLFQ), y los 












Figura 22. Región de atracción con FLF para el sistema de 2 nudos 
 
 
Figura 23. Iteraciones con FLF para el sistema de 2 nudos 





Figura 24. Región de atracción con FLFRC para el sistema de 2 nudos 
 
 






Figura 26. Región de atracción con FLFQ para el sistema de 2 nudos 
 
 
Figura 27. Iteraciones con FLFQ para el sistema de 2 nudos 
 
Tal y como se comprueba, cada método tiene una cuenca de atracción distinta. En este estudio observamos que 
el FLF converge generalmente en menos iteraciones que los otros dos métodos de formulación cartesiana, con 
una amplia zona (de color verde) a la solución ingenieril (𝑉2 = 0.9209), siendo todo esto un ventaja respecto a 
los otros métodos. En cuanto al FLFRC, converge casi siempre a la solución ingenieril, aunque en algunas 
iteraciones más que la versión en polares.  
 




Por último, en el FLFQ observamos dos zonas amplias de convergencia, que se corresponde con las dos 
soluciones para esta red. En la transición entre una solución y otra vemos que el número de iteraciones aumenta 
(zonas más cálidas de la Figura 27), siendo el método que más iteraciones tarda en converger de los tres, para 
esta red y estado de carga. 
 
 Comportamiento ante perfiles aleatorios 
   Las pruebas que se han realizado hasta ahora han sido con redes partiendo desde un perfil plano de tensiones 
o desde perfiles iguales para todos los nudos, pero variando en un rango de valores (justamente como el estudio 
anterior). Una prueba muy severa para comprobar la robustez de convergencia de cada algoritmo sería, dado un 
rango cerrado de valores para el módulo de la tensión y la fase de la misma, asignar a cada nudo de forma 
aleatoria un valor inicial de 𝑉 y 𝜃. Esta operación se realizaría 100 veces, es decir tendríamos 100 perfiles 
iniciales aleatorios con los cuales se ejecutaría cada algoritmo, y de esta forma podríamos observar el porcentaje 
de éxito de cada uno. 
Una forma de realizar este estudio sería definir varias zonas (excluyentes unas de otras) de rango de valores 
donde sortear los 100 perfiles iniciales. Inicialmente se empezaría en una zona determinada, y progresivamente 
se irían realizando los sorteos en zonas cada vez más alejadas del perfil inicial plano, donde cada zona excluiría 
la zona recogida anteriormente (para evitar casos parecidos o iguales). La siguiente imagen clarifica esta idea, 
donde se puede observar las distintas zonas excluyentes: 
 





   En la imagen anterior se identifica cada área excluyente con un color y un índice 𝑘 distintos (este último índice 
sirve simplemente para identificar el área excluyente que se trata). En el eje de abcisas se representa el rango de 
variación del módulo de la tensión de cada nudo (en 𝑝𝑢), y en el de ordenadas el rango de la fase de la tensión 
(en grados). El caso para 𝑘 = 0 sería un caso particular, el cuál se trataría de un perfil plano de tensiones de 
módulo 1 𝑝𝑢 y fase 0 grados (en este caso no hace falta realizar los 100 sorteos, ya que es una posibilidad única 
de valores). 
Con este estudio lo que se pretende es conocer mejor el comportamiento de cada algoritmo (y así compararlos) 
al someterlos a perfiles iniciales aleatorios y, en la mayoría de los casos, dispares. Hay que resaltar que esto se 
realiza por curiosidad científica, ya que en los casos reales siempre se parte de un perfil plano de tensiones o de 
resultados anteriores de flujos de cargas, nunca de perfiles tan dispares. De esta forma, se pretende comprobar a 
partir de cuando los cuatro métodos usados hasta ahora empiezan a diverger. 
 
A continuación se exponen algunos resultados obtenidos, en forma de tablas. Este estudio se ha reliazado de tres 
formas (todas ellas basadas en la Figura 28): 
 
1. Estudio con perfil excluyente en 𝑉: en este tipo de estudio sólo se hacen los sorteos en el eje de abcisas, 
es decir con 𝜃 = 0 para todos los nudos. 
2. Estudio con perfil excluyente en 𝜃: en este tipo de estudio, sólo se hacen los sorteos en el eje de 
ordenadas, es decir con 𝑉 = 1 para todos los nudos. 
3. Estudio con perfil excluyente en 𝑉 y 𝜃: este estudio sería el más severo de los tres. En el se realizan los 
sorteos en cada zona completa mostrada en la Figura 28. 
 
Para realizar este estudio se escoge una red de 14 nudos, donde el límite de máxima cargabilidad se encuentra 
en 𝜆 = 4.06. Conocido este límite, se estudia su comportamiento para cuatro casos, dos de ellos factibles (donde 























 Estudio 1, perfil excluyente en 𝑉: 
 
 
































 Estudio 2, perfil excluyente en 𝜃: 
 































 Estudio 3, perfil excluyente en 𝑉 y 𝜃: 
 






Tabla 12. Comportamiento del FLF para la red de 14 nudos con perfiles iniciales aleatorios del estudio nº 3 
 
 






















   Una vez observadas todas estas tablas, una primera conclusión que se extrae es que los métodos factorizados 
(ya sean en polares o en cartesianas) son mucho más robustos que el método de Newton-Raphson, ya que 
convergen siempre a algún tipo de solución en todas las áreas excluyentes que se analizan, mientras que NR a 
partir del área de 𝑘 = 2 (generalmente) ya deja de converger a una solución. Es decir, para puntos iniciales 
dispares o un poco alejados del perfil plano de tensiones, el método de NR dejaría de converger, siendo esto una 
gran desventaja respecto a los métodos factorizados. 
Si comparamos los métodos factorizados en cartesianas (FLFRC y FLFQ) con su versión en polares (FLF), 
observamos que convergen a algún tipo de solución en muchos mas casos, por lo que a priori podríamos decir 
que los métodos factorizados en cartesianas tienen mas afinidad para converger a un tipo de solución que el 
FLF. Pero, si nos fijamos en las columnas del tipo de soluciones, observamos que en el caso factible de los 
métodos factorizados en coordenadas cartesianas casi siempre se converge a soluciones complejas a partir de 
una 𝑘, generalmente intermedia. Mientras que el FLF converge en menos casos pero siempre lo hace a la 
solución real y factible del problema. Esto último es debido a que primero se resuelve un problema de mínima 
distancia, obteniendo como resultado aquellos puntos más cercanos al perfil inicial en el que se empezó o al 
valor de la solución de la última iteración. Después, de entre las múltiples soluciones que ofrece este problema, 
se resuelve otro problema de mínimos cuadrados. Es por esto último por lo que en los métodos factorizados en 
cartesianas, a partir de una determinada área, se obtienen casi tantas soluciones como perfiles iniciales del cuál 
se parte, debido a que este método busca la solución más cercana al punto inicial.  
Es por esto por lo que podemos decir que el FLF es más robusto en este tipo de estudios cuando analizamos 
redes eléctricas, ya que obtenemos como solución la real e ingenieril, mientras que con los métodos en 
cartesianas conseguimos mas convergencia, pero una convergencia a soluciones complejas, soluciones que no 
son factibles. Aún asi, las formulaciones en cartesianas pueden tener mucho interés a la hora de buscar las 
distintas soluciones de cualquier problema, simplemente empezando por un valor inicial deseado que sepamos 
o creamos que esté cerca de la solución que buscamos o que queramos descubrir. 
IMPORTANTE: para realizar los anteriores estudios se han escogido aquellos resultados que maximizan la 
convergencia del algoritmo, es decir, se ha escogido la primera S.I. u offset que hace que las celdas de la columna 
‘Convergencia’ tengan como valor 100 o, en su caso, el valor que se ha obtenido más cercano a este. Es por ello 
por lo que en los métodos factorizados en cartesianas (FLFRC y FLFQ) observamos un offset de valor muy alto, 
























n este apartado concluiremos con las conclusiones mas importantes que se han ido extrayendo al comparar 
los cuatro métodos (NR, FLF, FLFRC y FLFQ). Una de las primeras conclusiones (y que se adelantó en 
[2]) es que el método convencional de Newton-Raphson tiene una cuenca de atracción mucho menor que 
la de los métodos factorizados, además de que en casos próximos al límite de máxima cargabilidad el número 
de iteraciones aumenta considerablemente, y más allá de este punto este algoritmo deja de converger. 
A la hora de comparar los métodos factorizados entre ellos, una de las primeras conclusiones que observamos 
es que el FLF necesita menos iteraciones para converger en algunas regiones ante perfil plano y caso base (esto 
es con 𝜆 = 1). Además, como se vío en la cuenca de atracción del ejemplo de 2 nudos, éste último método 
converge generalmente a la solución factible e ingenieril del problema (la de la parte superior de la ‘curva de la 
nariz’) ante distintos y dispares perfiles iniciales, mientras que el FLFQ tiene dos zonas bien diferenciadas de 
convergencia a las dos soluciones posibles, dependiendo del perfil inicial del que se parta (por ejemplo, para 
valores inciales de 𝑉 próximos a 1 pu, converge a la parte inferior de la curva de la nariz, o para valores superiores 
de ± 90 𝑑𝑒𝑔, también converge a la parte inferior de la curva de la nariz). 
   Cuando sometemos a los distintos algoritmos a perfiles iniciales aleatorios y muy dispares, hemos obtenido 
varias conclusiones muy relevantes. La primera de ellas es que el método de NR va empeorando mucho su 
comportamiento a medida que nos vamos alejando del perfil plano inicial de tensiones, hasta que a partir de un 
rango de valores, éste método deja de converger. Otra de las conclusiones que hemos extraído es que el FLF 
converge en menos casos que los métodos factorizados en cartesianas, pero ante casos factibles siempre lo hace 
a la solución factible e ingenieril del problema, luego ante este tipo de estudio el FLF es más robusto que los 
demás, ya que las múltiples soluciones reales y complejas de los otros métodos factorizados no son soluciones 
ingenieriles para los casos factibles. Esto último no tiene porqué ser una desventaja de los métodos factorizados 
en cartesianas frente al de polares, ya que estos métodos poseen una gran afinidad a distintas soluciones. Por lo 
tanto, estos métodos pueden resultar muy interesantes ante problemas en los que queramos encontrar todas las 
soluciones posibles, o incluso converger a una solución deseada simplemente partiendo del perfil inicial 
adecuado (tal y como se explica en el subapartado 7.3). 
También hemos observado que al usar la formulación cuadrática (FLFQ) se evita la asíntota que aparece cuando 
usamos logaritmos en el FLFRC, lo que hace que el primer método sea más estable que el segundo. En los 
estudios mostrados observamos que el FLFQ converge en mucho más casos que en su versión con logaritmos, 
y para un mismo offset se obtiene una carga máxima bastante mayor. Todo lo anterior hace que el uso del FLFQ 
sea más conveniente que el FLFRC, dejando un amplio campo de estudio en la multiplicidad de soluciones que 



















 Ejemplo de aplicación del FLFRC con offset a un sistema de 2 nudos: 
 
 
Figura 29. Sistema de 2 nudos (versión 2) 
 
   El objetivo del problema es obtener la tensión compleja del nudo dos de la figura, 𝑉 ∟𝜃, sabiendo que la 
potencia demandada en ese punto es de 200 MW y la reactiva demandada de 50 MW. Sabemos que la solución 
es 𝒰2 = 0.9001 − 𝑗0.2 . 
Empezamos definiendo el valor del offset y el criterio de convergencia: 
 Valor del offset: 𝑚 = 2 
 Criterio de convergencia, ∆𝑝𝑘 ≤ 0.001. 
 Datos de la red: 
 
𝒴 = [
𝐺11 + 𝑗𝐵11 𝐺12 + 𝑗𝐵21













































































































































































𝑈1 = 𝑈1 
𝑃2 = 𝐺22𝑈2 + 𝐺21𝑈21 + 𝐵21𝑊21 
𝑄2 = −𝐵22𝑈2 + 𝐺21𝑊21 − 𝐵21𝑈21 
 







′ + 2𝑚2 
 
𝑃2 = 𝐺22𝑒2
′ 2 + 𝐺22𝑓2
′2 + 𝑒2
′(−2𝑚𝐺22 − 𝑚𝐺21 + 𝑚𝐵21) + 𝑓2
′(−2𝑚𝐺22 − 𝑚𝐺21 − 𝑚𝐵21)
+ 𝑒1
′(−𝑚𝐺21 − 𝑚𝐵21) + 𝑓1










2(𝐺22 + 𝐺21) 
 
𝑄2 = −𝐵22𝑒2
′ 2 − 𝐵22𝑓2
′2 + 𝑒2
′(2𝑚𝐵22 + 𝑚𝐺21 + 𝑚𝐵21) + 𝑓2
′(2𝑚𝐵22 − 𝑚𝐺21 + 𝑚𝐵21)
+ 𝑒1
′(𝑚𝐵21 − 𝑚𝐺21) + 𝑓1




















Con esto, la matriz queda definida como: 
 
𝐸 = [
1 0 1 0 −4 0 −4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 −20 20 20 −20 0 0 10 −10
0 10 0 10 20 −20 20 −20 −10 −10 0 0
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 Cálculo de la matriz 𝐶 y de ?̂?: 


























































2 0 0 0
0 2 0 0
0 0 2 0
0 0 0 2
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
1 1 0 0
0 0 1 1
1 0 0 1



























































































 ?̃?−1 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑦) 
 
   Una vez definidas y construidas todas las variables del problema, se ejecuta el proceso iterativo que se ha 
desarrollado en el capítulo 3.1, hasta que se cumple la condición: 
 
max(|∆𝑝𝑘|) ≤ 0.001 
 
Una vez cumplida, se obtienen los valores de 𝛼2 y 𝛽2, por lo que hay que deshacer el cambio: 
 
𝑒2
′ = exp(𝛼2)   →    𝑒2 = 𝑒2
′ − 𝑚 = 0.9000 
𝑓2
′ = exp(𝛽2)   →    𝑓2 = 𝑓2
′ − 𝑚 = −0.2000 
obteniéndose como solución: 
 




















 Mapa de iteraciones para las redes de 118 y 300 nudos: 
 
 















Figura 33. Iteraciones frente a la variación de la S.I. y de la carga de la red para la red de 300 nudos, usando el 
FLF 
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